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Prezes Micjskiego

Zakladu Energetyki Cieplnej,
Wodociggiw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tysigelecia 8A

§7-200 Wabrzeino

OCENA ZBIORCZA ROCZNA JAKOSCI WODY _
NA PLYWALNI MIEJSKIEJ IM. PAWLA BACZYNSKIEGO W WABRZEZNIE,
ZA ROK 2024

Na podstawie art. 4 ust. 1 pke 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej
(tekst jedn.: Dz U. z 2024 r., poz. 416), § 4 rozporzgdeenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawic wymagai jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (tekst jedn.: Dz U. z 2022 r, poz.
1230) oraz po preeanalizowaniu:
- parametrdw jakosci wody na phywalni ocenionych na podstawic wymagad, o ktdrych mowa w § 3 ust. |
ww. rozporzgdzenia w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadal woda na phywalniach;
- wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalni;
- zakresu i czgstolliwosci wykonywania badan wody preez zarzadzajacego plywalnia oraz zastosowanych
metod referencyjnych analiz;
- wynikdw badaf wody na plywalni wykonanych przez Pafstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitamego
w Wabrzeznie przed wydaniem oceny:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wybrzeinie

stwierdza, ke jakost wody na Plywalni Miejskicj im. Pawla Baczyiskicgo w Wabrzeinie, ul. Matejki
2a, woda spelnia wymagania fizykochemicene | mikroblologicane okreslone w zalacenikach nr 1 2 do
rozporzqdzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna
odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. 2 2022 r., poz. 1230).

Ocena zbiorcza roczna plywalni obejmowala wymagania, o ktérych mowa w § 3 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagad jakim powinna odpowiadaé woda
na plywalniach (Dz. U. 2 2022 r., poz. 1230). Zakres badanych parametréw obgjmowal: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, ogbina liczba mikroorganizméw w 36°C po 48 godz., Legionella, potencial redox,
pH. chlor wolny, metnoéé, chlor zwigzany, chloroform, £ THM, azotany, utlenialnosé,
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